
System 2TM Modular DE Filter
O  W  N  E  R ’  S  M  A  N  U  A  L

INSTALLATION, OPERATION & PARTS

MODELS
PLD50 PLD70

This manual should be furnished to
the end user of this filter; its use will
reduce service calls and chance of
injury and will lengthen filter life.
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READ AND FOLLOW SAFETY 
INSTRUCTIONS!

This is the safety alert symbol. When you see this symbol on your filter or in
this manual, look for one of the following signal words and be alert to the

potential for personal injury.

warns about hazards that will cause death, serious personal injury,
or major property damage if ignored.

warns about hazards that can cause death, serious personal injury,
or major property damage if ignored.

warns about hazards that will or can cause minor personal injury or
property damage if ignored.

NOTICE indicates special instructions not related to hazards.

Carefully read and follow all safety instructions in this manual and on equipment.
Keep safety labels in good condition; replace if missing or damaged.

Incorrectly installed or tested equipment may fail, causing
severe injury or property damage. Read and follow instructions in
owner's manual when installing and operating equipment. Have a
trained pool professional perform all pressure tests.

1. Do not connect system to a city water system or other external source of 
pressurized water.

2. Use equipment only in a pool or spa installation.
3. Trapped air in system can cause explosion. BE SURE all air is out of system

before operating or testing equipment.

Before pressure testing, make the following safety checks:
• Check all clamps, bolts, lids, lock rings and system accessories before testing.
• Release all air in system before testing.
• Tighten Sta-Rite pump trap lids to 30 ft. lbs. (4.1 kg-cm) torque for testing.
• Water pressure for test must be less than 25 PSI (172 kPa).
• Water Temperature for test must be less than 100o F. (38o C).
• Limit test to 24 hours. After test, visually check system to be sure it is ready for

operation. Remove pump trap lid and retighten hand tight only.
NOTICE: These parameters apply to Sta-Rite equipment only. For 
non-Sta-Rite equipment, consult equipment manufacturer.
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WARNING

Hazardous Pressure!

Can cause tank 

explosion.

Do not connect filter to
compressed air under any
circumstances.
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GENERAL INFORMATION

• Clean a new pool as well as possible before filling pool and operating fil-
ter. Excess dirt and large particles of foreign matter in the system can
cause serious damage to the filter and pump.

• With a modular Diatomaceous Earth (DE) filter in place and operating cor-
rectly, clean water is returned to the pool faster than pool water is being
contaminated. A typical pool installation will require approximately one
week to obtain and maintain the sparkle that your filter is capable of giving
you.

• Do not use more than the recommended amount of DE in your filter.
Excess DE can cause a buildup of DE and “bridging” between the pleats
which will plug the filter.

• Maximum pressure is 50 PSI (345 kPa). DO NOT connect the filter to a
city water system or to an individual water well system.

Hazardous pressure. Open air release valve to vent all air

from system before operating system. NEVER operate filter with air

trapped inside.

• The Sta-Rite modular DE filter is designed to filter water for swimming
pools. On a new pool installation, we recommend:

1.Disassemble the filter after the initial cleanup.

Hazardous pressure. To prevent severe injury or major prop-

erty damage, exactly follow "Filter  Disassembly/Assembly Procedure" on

Pages 6 and 7.

2.Remove and hose down the element assembly to remove spent DE and 
contaminants.

• Maintain pool water pH between 7.2 and 7.6.

• Make sure that internal air bleed tube and filter are clean and installed
properly at top of module before operating filter.

• Make sure that Posi-Lok™ Ring is securely locked in place before operat-
ing filter.

• Maintain pressure gauge in good working order. Replace a damaged
gauge immediately.

• Cleaning interval is based on pressure rise, not on length of time filter is
operated. Different water conditions will have different normal cleaning in-
tervals. 

• Check local codes for restrictions on waste water and DE disposal require-
ments.

NOTICE: Some pool disinfectants may clog filter module. To maximize
module life and filter cycle time, closely follow disinfectant manufacturer’s
instructions when cleaning pool or filter (see Page 8).

Owner’s Information

Serial Number ______________________________________________

Dealer ____________________________________________________

Dealer’s Telephone # _________________________________________

Purchase Date ______________________________________________

Installation Date _____________________________________________

Pressure Gauge Reading at Startup _____________________________

When to Clean the Filter
The filter module should normally be
cleaned when the pressure gauge read-
ing increases 10 PSI over the start-up
pressure (record the start-up pressure
under “Owner’s Information”, below,
right).

In some pools, accessories such as
fountains or pool cleaners may be no-
ticeably affected by the normal decrease
in flow as the filter becomes dirty. If so,
clean the filter more frequently (that is, at
a pressure increase of less than 10 PSI)
in order to maintain the required flow.
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WARNING

Risk of drowning and
falls. Place equipment 
at least 4 feet from pool 
so that children cannot
climb over it into pool.
sss

Do not allow children
to stand or play on filter
or pump.
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38.5" 
(978 mm)
Minimum 
Service
Height

27.75"
(705 mm)

18.58" Dia.
(472 mm)

15" Dia.
(381 mm) 2.25"

(57 mm)

Inlet
2" NPT

Outlet
2" NPT

Drain
Plug

Lower
Tank
Shell

Safety
Latch

Posi-Lok™
Ring

Upper
Tank
Shell

Air Release Valve
(Pressure Gauge
Behind)

2148 1195
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60
(227)

70
(265)

Flow in Gallons Per Minute (LPM)
2496 0796

9
(62.1)

PLD50
PLD70

SPECIFICATIONS

FIGURE 1A – Dimensions in inches (mm)

Table 1 - Recommended DE Manufacturers

Johns Manville Celite 545™ 

GREFCO, Inc. Decalite 4200™ 

Eagle-Picher Minerals, Inc. Celatom™

Table 2 - Filter Specifications

PLD50 PLD70

Filter Area sq. ft. (m2) 30(2.8) 36(3.3)

Lbs. (kg) of DE Used 6 lbs.(2.7 kg.) 4 lbs.(1.8 kg.)

Maximum Flow Rate gpm (L/m) 60(227) 70(265)

Max. Operating Pressure psi (kPa) 50(345) 50(345)

Max. Continuous Water Temperature F(C) 104°(40°) 104°(40°)

One half pound of DE will fill a one pound coffee can.

FIGURE 2 –  Pressure Drop Curve
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FIGURE 1B – Piping Connections
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INSTALLATION 
Installation of filter should only be done by qualified, licensed personnel.

Assembly
• Unpack the pump or pump and base and check for transit damage.

• Open the accessory package.

• Install hoses with adapters and clamps provided in the accessory pack-
age. Run one line from the skimmer to the pump suction port and the
other line from the filter outlet to the pool inlet fitting.

Filter mount must:
• Be solid, level, rigid, vibration free, and provide for adequate drainage.

• Be as close to pool as possible to reduce pressure loss from pipe friction.

• Be protected from excess moisture.

• Provide weather and freezing protection.

• Provide adequate ventilation to prevent motor from overheating.

• Provide space and lighting for easy access for servicing pump and piping
(See Figure 1, Page 4, for space requirements).

• Be installed with the trap suction inlet below the pool water level at all
times (to allow pump to prime).

Piping (See Figure 1B for correct connections):
• Piping must conform to local/state plumbing and sanitary codes.

• Use teflon tape, Plasto-Joint Stik®1, or Silastic RTV #732® on all male con-
nections of plastic pipe and fittings. DO NOT use pipe compounds on
plastic pipe; it will cause the pipe to crack. Do not use sealant on unions –
assemble them dry and hand tight.

• Support pipe independently to prevent strains on filter.

• Fittings restrict flow; for best efficiency use fewest possible fittings.

• For ease of maintenance, use Sta-Rite union couplings to connect the pip-
ing to the filter inlet and outlet ports.

• Keep piping tight and free of leaks: pump suction line leaks may cause
trapped air in filter tank or loss of prime at pump; pump discharge line
leaks may show up as dampness or jets of water.

• NOTICE: Overtightening can crack filter ports.

Valves:
• Install valves on both sides of the filter to isolate filter for easy servicing.

NOTICE: Install heater downstream of filter. If heater does not incorporate
a check valve, install one at the heater inlet to prevent hot water from back-
ing up into the filter. Filter modules damaged by excessive heat will void
the warranty.

• A check valve installed ahead of filter inlet will prevent contaminants from
draining back into pool.

Electrical:
• BE SURE filter grounding and bonding meets local and National Electrical

Code standards. All wiring, grounding and bonding of associated equip-
ment must meet local and National Electrical Code Standards.

1 Lake Chemical Co., Chicago, IL

NOTICE
Make sure that the filter and all
piping can be drained for winteriz-
ing. See “Winterizing”, Page  9.
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Risk of drowning and
falls. Place equipment 
at least 4 feet from pool 
so that children cannot
climb over it into pool.
sss

Do not allow children
to stand or play on filter
or pump.
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Hazardous pressure.
Can cause severe 
injury or major 
property damage 
from tank blow up. 

Release all pressure
and read instructions
before working on filter.

INITIAL START-UP
Be sure pump is OFF before starting procedure.

Do not operate these filters at more than 50 PSI (345 kPa) under
any circumstances!

To prevent serious damage to the element fabric, NEVER run
your DE filter without a diatomaceous earth precoat!

1. Securely lock Posi-Lok™ ring in place by rotating ring CLOCKWISE until it
“clicks” past the safety latch (see Figure 3). Stop turning as soon as the
ring clicks past the latch. The ring may feel slightly loose, but it will tighten
up when pump is on and filter is under pressure.

2. Fill trap on pump with water.
3. Open air release valve on top of filter.
4. Open isolation valves.
5. Start pump to purge air from system.
6. When steady stream of water comes from air release valve, close the

valve.
NOTICE: Leaking around the Posi-Lok™ ring may indicate that the ring is
not fully locked.  In this case, proceed as follows:

A. Stop the pump, close the isolation valves, and open the air release
valve to release any pressure within the filter. 

B. Remove the drain plug and drain all water from the filter.

C. Push down on the top of the filter to fully seat the upper tank shell.
D. Rotate the Posi-Lok™ clockwise until it locks behind the safety latch

(see Figure 3). 
E. If the ring was already locked, remove it and the upper tank shell.

Inspect and clean the O-ring and all sealing surfaces. Relubricate the

O-ring.
NOTICE:  Lubricate O-ring only with the silicone grease provided or equiva-
lent, as other lubricants may cause the ring to swell.  DO NOT lubricate 
Posi-Lok™ ring or threads on lower tank shell as this may collect grit and
make removal difficult.
7. To prepare precoat slurry, mix diatomaceous earth (DE) and water. Use

four pounds of DE for Model PLD70; use six pounds of DE for Model
PLD50. DO NOT use more DE than recommended.
NOTICE: Using more than the recommended amount of DE will clog the
filter. Using less than the recommended amount will give an uneven pre-
coat and shorten the life of the element.

8. Empty slurry slowly into skimmer to precoat filter element with an even fil-
tering precoat.

After filter is operating, record filter pressure gauge reading in owner's man-
ual for future use.
NOTICE: When installed on a new pool, after approximately 48 hours of op-
eration disassemble filter and clean out plaster dust , construction debris,
etc. (see “Module Cleaning Procedure", Page 8).

FILTER DISASSEMBLY/
ASSEMBLY PROCEDURE

Hazardous pressure. Before disassembling filter:

1. STOP PUMP.
2. CLOSE isolation valves.
3. OPEN air release valve and drain fitting.
4. WAIT until all pressure is released and water drained from filter tank and

system before loosening Posi-Lok™ Ring.

Depress Safety Latch
to unscrew Posi-Lok™

RELEASE

RELEASE

Figure 4 – Depress safety latch
to unscrew Posi-Lok™ Ring.

2149 1195

Latch

Tab

Figure 3 – Rotate Posi-Lok™
Ring until tab locks behind the
safety latch.
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Disassembly:
1. Stop the pump.
2. Close isolation valves to prevent flooding. 
3. Open air release valve on top of filter tank to release all pressure from in-

side of tank.
NOTICE: Make sure that waste water disposal complies with local codes
and ordinances.

4. Remove drain plug and drain all water from tank.
5. Remove Posi-Lok™ ring as follows:

a. Press safety latch (below the ring) toward the tank to release it (see
Figure 4).

b. Hold latch in the release position and rotate ring COUNTERCLOCK-
WISE to remove.  If ring is difficult to turn, tap gently with a rubber mal-
let to overcome initial resistance.

NOTICE: DO NOT use screwdriver or bladed instrument that may damage
shell surfaces to pry tank shells apart.
6. Separate upper and lower tank shell halves using tabs on bottom of 

Posi-Lok™ ring. Insert tab into slot located at tank joint and twist ring to
pry shell halves apart. See Figures 5 and 6.

7. Remove O-ring from upper tank shell.  Inspect for cuts, cracking, deforma-
tion or signs of wear; replace if necessary. 
NOTICE:  To avoid strain or damage, allow filter module to drain before
lifting it out of the tank.

SAFETY LATCH  (See Figure 7)
The purpose of the safety latch is to hold the Posi-Lok™ ring in the locked
position. If the latch is damaged, replace it as follows:
1. Press down on the small catch behind the safety latch and press or tap the

latch out of the “Tee” slot in the tank (see Figure 7).
2. Snap the new latch into position.

NOTICE:  DO NOT operate the filter if the safety latch is damaged or will
not hold the Posi-Lok™ ring in the locked position.

Assembly:
1. Inspect and clean the tank, ring threads and O-ring groove. Replace dam-

aged parts as necessary.
2. Install the filter by placing the port in the bottom of the filter cartridge over

the tank outlet port. Push down firmly to seal.
3. Ensure that the air bleed assembly on top of the module is clean and

properly mounted.

NOTICE:  Lubricate O-ring only with the silicone grease provided or
equivalent, as other lubricants may cause the ring to swell. DO NOT lu-
bricate Posi-Lok™ ring or threads on lower tank shell as this may collect
grit and make removal difficult.

4. Install the O-ring in the upper tank shell O-ring groove. Be sure that the 
O-ring is clean and not twisted.

5. Push the upper tank shell into the lower tank shell to compress the O-
ring.

6. Place the Posi-Lok™ ring squarely over the tank shell threads and rotate
COUNTERCLOCKWISE until the ring falls into the slots; then rotate
CLOCKWISE until securely latched.

7. Follow instructions in the “Initial Startup” section of this manual.

2152 1195
Figure 5 – Insert ring tab in slot in
filter body.

Figure 6 – Roll ring to one side to
loosen upper tank half.

Small
Catch

Figure 7 – Safety Latch



MODULE CLEANING PROCEDURE

Risk of chemical burns. Do not attempt to acid clean the filter or
module. If the filter requires acid cleaning, have a trained pool professional
do the job.
Follow all steps in the “Disassembly” section of this manual.

The filter module should be removed and cleaned when pressure rises more
than 10 psi (69 kPa) above startup pressure. See also “When to Clean the
Filter,” at left.

NOTICE: Do not expose the filter module to sunlight for any extended period
of time.

NOTICE:  When sanitizing your pool using PHMB (polyhexamethylene bi-
quanide based) cleaners, use only PHMB cleaners to clean the module.
When using PHMB sanitizers, the filter module MUST be cleaned more thor-
oughly and frequently than for a pool using chlorine. Follow manufacturer’s
instructions carefully. Use of any other type of cleansers with PHMB pool
sanitizers will void the filter’s warranty.
NOTICE:  Avoid washing filter debris into the outlet port. Remove drain plug
and flush foreign material from inside of tank before removing filter module.
1. With a hose equipped with a soft flow nozzle, wash as much dirt as possi-

ble off of the filter module while it is still inside the tank. Allow tank to drain
completely.

2. Make sure that the inside of the tank is clean. Lift out the module and
hose it down thoroughly. Spray the entire module surface. Allow module to
drain.

3. Inspect the module. If necessary, repeat the washing operation. If the
module is damaged, replace it.
NOTICE: If this cleaning method does not remove all  deposits, see
“Special Cleaning Instructions” section in this manual.

4. Inspect and clean air bleed filter at top of module.
5. Follow all steps in the “Assembly” and “Initial Startup” sections of this man-

ual.

Special Cleaning Instructions:
Use this procedure to clean scale or oils which are not removed by hosing
down module. Be sure to dispose of spent chemicals according to all applica-
ble codes and waste disposal ordinances. Use a soft stream nozzle to mini-
mize flying water and spray.

Risk of fire or explosion. Isolate filter from system before chemi-
cal cleaning; rinse filter and elements completely before returning to service.
If filter cannot be isolated, remove media and clean at another location.
Follow chemical manufacturer’s instructions for use. Do not mix chemicals
except as directed by manufacturer. Do not allow cleaning chemicals to mix
with or to come in contact with chlorine, bromines, other chemicals, or chemi-
cal feed devices.
1. Sponge or spray the module according to chemical manufacturer’s direc-

tions. 
2. If soaking is required, remove the module from the filter tank and sub-

merge it in a separate tank. Follow cleaner manufacturer’s instructions
carefully.

3. After completing chemical manufacturer’s instructions, drain and rinse the
module completely. Dispose of cleaners in accordance with local codes
and disposal ordinances.

4. Rinse the inside of the filter tank.  Drain it completely.
5. Follow instructions in the “Assembly” and “Initial Startup” sections of this

manual.
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Recommended 
Specialty Filter

Cleaners 

Filter Cleanse™, 
Great Lakes Biochemical 

BIOGUARD Strip Kwik™,
BIOGUARD KleenIt™,
Softswim® Filter
Cleaner,**
BIOLABS, Inc.

Filter Kleen™, 
Haviland Products Co.

BAQUA CLEAN™, **
Zeneca, Inc.

** MUST be used when
using any PHMB based
sanitizer.

When to Clean the Filter
The filter module should normally be
cleaned when the pressure gauge read-
ing increases 10 PSI over the start-up
pressure (record the start-up pressure
under “Owner’s Information”, Page 3).

In some pools, accessories such as
fountains or pool cleaners may be no-
ticeably affected by the normal decrease
in flow as the filter becomes dirty. If so,
clean the filter more frequently (that is, at
a pressure increase of less than 10 PSI)
in order to maintain the required flow.
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SYSTEM INSPECTION
General:

Wash the outside of the filter with a mild detergent and water. Rinse off with
a hose.

NOTICE: DO NOT use solvents to clean the filter; solvents may damage
plastic components in the system.

NOTICE: Open the air bleed valve and bleed all air from the filter each time
the pump is stopped and restarted.

Weekly Inspection:

1. Remove debris from the pool skimmer basket.

2. Stop the pump; open the air release valve to release all pressure. 

3. Remove the trap cover and basket; remove debris.

4. Check the pump for leaks. If found, see the pump owner's manual.

5. Replace the trap basket and the cover. Tighten the cover securely hand
tight. DO NOT use a lid wrench to tighten it.

6. Start the pump. When the filter air release valve runs a solid stream of
water, close the valve.

7. When the system has returned to normal operation, check the filter pres-
sure. If the filter pressure is 10 PSI (69kPa) or more higher than the initial
startup pressure, the filter needs cleaning. See “Module Cleaning
Procedure”, Page 8.

WINTERIZING
Explosion hazard. Purging the system with compressed air can

cause components to explode, with risk of severe injury or death to anyone
nearby. Use only a low pressure (below 5 PSI), high volume blower when air
purging the pump, filter, or piping.

NOTICE: Protect the filter from freezing. Allowing the filter to freeze will
damage it and will void the warranty.

1. Clean the filter according to instructions  (Page 8) before winterizing. 

2. Stop the pump.

3. Open the air release valve; open all the system valves.

4. Remove the drain plugs from the trap, pump, and filter.

5. Drain the system piping.

A. Gravity drain system as far as possible.

B. Protect areas which retain water with non-toxic propylene glycol 
antifreeze (“RV antifreeze”).

6. Loosen the union nuts (if used) to drain all water from the filter interior.
Leave these nuts loose until the system is restarted.

7. Disassemble the filter (follow instructions under “Filter Disassembly”,
Pages 6 and 7). Remove the filter module and store it in a warm, dry
area.

8. If the filter is equipped with an optional internal spring check valve (in the
tank outlet), manually open the check valve to allow any water trapped in
the tank to drain.

9. Cover the filter with plastic or tarpaulin to prevent water entrance and
freezing.

NOTICE
The filter outlet piping will not empty
through  the filter drain. Make sure that
the outlet piping has a separate drain for
winterizing.
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1. Short Cycle Time:
NOTICE: Cycle Time will vary with each installation
and between different areas of the country. The fol-
lowing causes and remedies are for cycle times
shorter than normal for your area.

A. Chlorine residual too low; maintain proper resid-
ual (consult pool professional for recommenda-
tion).

B. Flow rate too high; restrict flow to rated capacity
of filter (see instruction plate on filter or specifica-
tions on Page 4).

C. Filter is too small; install an additional filter.
D. Improper/insufficient precoat; see precoat in-

structions (Page 6).
E. Filter module is dirty or plugged; thoroughly

clean the filter (see No. 4, “Plugged Module
Cloth”, and “Module  Cleaning Procedure", Page
8).

F. Too much DE; check for clogged filter module.
G. Water is chemically out of balance; consult pool

professional.
H. Algae in the pool. Apply heavy dose of chlorine

or algicide as recommended by the pool manu-
facturer.

2. Low Flow/High Pressure:
A. Elements plugged; clean filter thoroughly (see

Page 8).
B. Pipe blocked downstream from filter; remove ob-

struction.
C. Piping too small; use larger pipe (consult dealer

for sizing).
D. Filter area too small; install an auxiliary filter

(consult dealer for recommendation).
E. Outlet port check valve obstructed (if applicable);

remove obstruction to allow valve to open.

3. Low Flow/Low Pressure:
A. Pump too small; consult dealer for recommenda-

tions.
B. Plugged pump or plugged hair and lint trap;

clean thoroughly.

4. Plugged Module Cloth:
NOTICE: The pleated filter material may look matted
after use. However, as long as the DE adheres to the
pleated cloth, the filter is operating properly.

A. Insufficient precoat; see precoat instructions
(Page 6).

B. Insufficient cleaning; follow cleaning instructions

closely and clean thoroughly (see Page 8).
C. Water is chemically out of balance; consult pool

professional.
D. Excessive air in filter; non-precoated areas may

plug. Vent air from tank and check for pump suc-
tion pipe leaks. Clean air bleed filter in grid as-
sembly with a hose and soft flow nozzle.

E. Filter is too small. Install an additional filter.
F. Pool water contains iron. See “Special Cleaning

Instructions”, Page 8.
G. Algae in pool. Apply heavy dose of chlorine or 

algicide as recommended by the pool manufac-
turer.

H. Use of incorrect chemicals with PHMB sanitizers.
Replace filter module.

I. Not enough D.E. precoat. Filter requires 6 lbs. 
(2.7 kg.) of D.E. for adequate precoat.

5. Pool Water Not Clean:
A. Chlorine residual too low; maintain adequate

chlorine residual (consult pool service technician
for recommendation).

B. Broken filter module passing DE into pool; re-
place defective module.

C. Insufficient or improper precoat; follow precoating
instructions and use recommended amount of
DE (see Page 6).

D. Inadequate turnover rate; consult dealer to verify
that equipment is properly sized for your pool.

E. Pump is too large and is overpumping. Reduce
the flow rate.

F. The filter is installed backwards. Reinstall it cor-
rectly.

G. Pool water contains iron. See “Special Cleaning
Instructions”, Page 8.

H. Heavy or improper application of powdered chlo-
rine tablets using a binder. See “Special Cleaning
Instructions”, Page 8.

I. Algae in the pool. Apply heavy dose of chlorine
or algicide as recommended by the pool manu-
facturer.

6. Pool Accessories Stop Working:

A. Clean filter and observe performance of acces-
sories.

B. If accessories perform better after filter has been
cleaned, use a shorter cleaning cycle for the filter
(that is, clean the filter after a pressure rise of
less than 10 PSI).

TROUBLESHOOTING GUIDE
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OUTLETOUTLET

RELEASERELEASE

Base rotated 90 to show
check valves installed. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

11

12

Key Part
No. Description Qty. Number

1 Posi-Lok™ ring 1 27001-0054
2 Air release valve assembly 1 25010-0200
3 Tank shell upper half* 1 27001-0020S
4 Tank O-ring 1 27001-0061S
5 Tank shell lower half 1 27001-0009S
6 Safety latch for ring 1 27001-0051
7 1-1/2” NPT plug w/O-ring 1 27001-0017S
8 Adapter fitting 1 24900-0510
9 2” x 1-1/2” Pipe reducer** 2 U78-820P

10 Pressure gauge***  1 15060-0000T
11 Air bleed assembly 1 24800-0122
12 Filter module (PLD50) 1 27002-0030S
12 Filter module (PLD70) 1 27002-0036S
13 Flapper valve 1 27001-0011
14 Spring check valve** 1 27001-0130S
• Platform base§ 1 –
• Accessory package 1 27001-0140
• Decal, logo 1 27001-0041
• Decal, warning 1 27001-0042
• Decal, operating instr. 1 27003-0043
• Decal, nameplate (PLD50) 1 27003-0045
• Decal, nameplate (PLD70) 1 27003-0048
• Decal, Inlet 1 32165-4010
• Owner’s manual 1 S339
• Teflon tape***  1 U97-58
• O-ring grease*** 1 34725-0013

• Not illustrated.
* Includes all decals and labels.
** Optional equipment. 
*** Shipped in accessory package.
§ Included with purchase of complete system only.

REPAIR PARTS
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Filtres System 2MD à tierre diatomée modulaire 
N O T I C E  D ’ U T I L I S A T I O N

INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET PIÉCES

MODÈLES
PLD50 PLD70

Cette Notice doit être remise à 
l’utilisateur de ce filtre; elle 
permettra de diminuer les appels de
service, les possibilités de blessures
et elle prolongera la durée du filtre.
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1620, Hawkins Ave., Sanford, NC, 27330 • (919) 566-8000
10951, West Los Angeles Ave., Moorpark, CA, 93021 • (805) 553-5000
Marques de commerce et avis de non-responsabilité :

System 2™, Sta-Rite® et Pentair Water Pool and Spa® sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Pentair
Water Pool and Spa, Inc. et/ou de ses filiales aux États Unis et/ou dans d’autres pays.  À moins qu’il en soit indiqué autrement dans
ce document, l’utilisation des noms et marques d’autres sociétés ne présuppose nullement l’affiliation entre les propriétaires de ces
noms et marques et la société Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou leur endossement par cette dernière. Ces noms et marques
peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à ces parties ou à d’autres. 
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Protégés par un ou plusieurs des brevets américains suivants et par tous les brevets internationaux correspondants : brevet américain N° 5190651.



LIRE TOUTES CES 
INSTRUCTIONS ET LES SUIVRE!

Ce symbole indique qu'il faut être prudent. Lorsque ce symbole apparaît sur la
pompe ou dans cette Notice, rechercher une des mises en garde qui suivent, car

elles indiquent un potentiel possible de blessures corporelles :

avertit d'un danger qui causera la mort, des blessures corporelles ou des
dommages matériels importants si on l'ignore.

avertit d'un danger qui risque de causer la mort, des blessures 
corporelles ou des dommages matériels importants si on l'ignore.

avertit d'un danger qui causera ou qui risquera de causer des blessures 
corporelles, la mort ou des dommages matériels importants si on l'ignore.

NOTA indique des instructions spéciales n'ayant aucun rapport avec les dangers.

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité contenues dans cette Notice ou col-
lées sur le filtre.

Garder les autocollants de sécurité en bon état; les remplacer s'ils manquent ou s'ils ont
été endommagés.

Un appareil mal posé ou mal contrôlé peut tomber en panne, causer de
graves blessures corporelles ou des dommages matériels. Lire et suivre
toutes les instructions figurant dans la Notice d'utilisation lorsque l'on
pose et utilise ce filtre. Demander à un professionnel en piscines de

procéder à tous les contrôles de pression.
1. Ne pas brancher le système sur un réseau d'eau municipal ou toute autre source ex-

terne d'eau sous pression.
2. Ce filtre ne doit être utilisé qu'avec une piscine ou une cuve thermale (spa).
3. L'air emprisonné dans le système peut causer une explosion. S'ASSURER que tout

l'air a été chassé du système avant de le faire fonctionner ou de contrôler le filtre.
Avant de procéder à un contrôle de pression, procéder aux vérifications de sécurité 
suivantes :
• Vérifier tous les colliers, toutes les vis, tous les couvercles, toutes les bagues de 

verrouillage et tous les accessoires du système avant de le contrôler.
• Chasser tout l'air pouvant être emprisonné dans le système.
• Serrer le couvercle de la crépine de la pompe Sta-Rite au couple de 30 lb-pi (4,1

kg/cm).
• Pour procéder au contrôle, la pression de l'eau ne doit pas dépasser 25 lb/po2 (172

kPa).
• Pour procéder au contrôle, la température de l'eau doit être inférieure à 100 °F (38 °C).
• Limiter le contrôle à 24 heures. Après avoir procédé au contrôle, vérifier visuellement

le système pour s'assurer qu'il est prêt à fonctionner. Déposer le couvercle de la
crépine de la pompe, puis le resserrer à la main seulement.
NOTA : Ces paramètres ne s'appliquent qu'aux filtres Sta-Rite. Pour les filtres de mar-
ques autres que Sta-Rite, consulter le fabricant du filtre.
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Peut causer l'explosion
du réservoir.

Ne jamais brancher le
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RENSEIGNMENTS GÉNÉRAUX
• Dans le cas d’une piscine neuve, la nettoyer le mieux possible avant de la remplir

et de faire fonctionner le filtre. Le filtre et la pompe risquent d’être endommagés si
le système contient trop de saletés et de grosses particules de corps étrangers.

• Dans le cas d’un filtres System 3MD à tierre diatomée modulaire en place et 
fonctionnant bien, l’eau propre retourne plus vite dans la piscine qu’elle peut être
contaminée. Une installation typique de piscine demande environ une semaine
pour obtenir et maintenir l’éclat que le filtre peut fournir.

• Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée de diatomée (DE) dans le filtre.
Une quantité excessive de DE puet causer une accumulation et un «pontage» de
la DE entre les plis, ce qui bouchera le filtre.

• La pression maximum est de 50 lb/po2 (345 kPa). NE PAS brancher le filtre sur un
réseau d’eau municipal ou sur un système de puits d’eau individuel.

Pression dangereuse. Avant de faire fonctionner le système, ou-
vrir le purgeur d’air pour chasser tout l’air. NE JAMAIS faire

fonctionner le filtre si de l’air est emprisonné à l’intérieur du système.

• Le filtres System 3MD à tierre diatomée modulaire Sta-Rite est conçu pour filtrer
l’eau des piscines et des cuves thermales (spa). Dans le cas d’une installation
neuve, nous 
recommandons de :

1. Démonter le filtre après le nettoyage initial.

Pression dangereuse. Pour éviter de graves blessures ou de
causer des dommages matériels importants, suivre exacte-

ment les recommandations figurant sous «Démontage et remontage du filtre» aux
pages 6 et 7.

2. Déposer les éléments et les laver avec un tuyau d’arrosage pour enlever toute la
DE usée et tous les contaminants.

• Maintenir le pH de l’eau de la piscine entre 7,2 et 7,6.

• S’assurer que le tube de purge d’air interne et que le filtre sont propres et bien
posés en haut du module filtrant avant de faire fonctionner le filtre.

• S’assurer que la bague Posi-LokMD est bien verrouillée en place avant de faire 
fonctionner le filtre.

• Garder le manomètre en bon état de fonctionnement. Le remplacer immédiate-
ment s’il est endommagé.

• Les fréquences de nettoyage sont basées sur l’élévation en pression, et non pas
sur la durée pendant laquelle le filtre fonctionne. En fonction des conditions de
l’eau, les fréquences de nettoyage varient.

• Vérifier les codes municipaux concernant les règlements sur l’élimination de la 
DE et des eaux usées.

NOTA : Certains désinfectants de piscine risquent de boucher le module filtrant.
Pour prolonger la durée du module filtrant et la durée de fonctionnement du filtre,
observer attentivement les instructions du fabricant du désinfectant pour nettoyer
les piscines ou les filtres (se reporter à la page 8).

Renseignements concernant le propriétaire

Numéro de série ____________________________________________

Concessionnaire ____________________________________________

N° de téléphone _____________________________________________

Date d’achat________________________________________________

Date d’installation____________________________________________

Pression indiquée par le manomètre au démarrage _________________

Quand nettoyer le filtre
Le module filtrant doit normalement être
nettoyé lorsque la pression indiquée par
le manomètre augmente de 10 lb/po2 par
rapport à la pression de démarrage 
(indiquer la pression de démarrage sous
«Renseignements concernant le 
propriétaire» en bas, à droite).
Dans certaines piscines, des accessoires
comme des fontaines ou des nettoyants
de piscine peuvent être considérable-
ment 
affectés par une diminution normale du
débit, au fur et à mesure que le filtre se
bouche. Dans ce cas, nettoyer le filtre
plus fréquemment (c’est-à-dire, avant
que la pression ait augmenté de 10 lb/po2

par rapport à la pression de démarrage)
de façon à maintenir le débit requis.
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Risque de se noyer ou de
tomber. Placer l'équipement 
assez éloigné de la piscine 
pour que les enfants ne 
puissent pas y grimper pour 
accéder à la piscine.
sss
Ne pa permettre aux enfants
de se tenir debout ou de jouer
sur le filtre ou la pompe.
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SPÉCIFICATIONS

FIGURE 1A – Dimensions en pouces (mm)

Tableau 1 - Fabricants de DE recommandés

Johns Manville Celite 545MD

GREFCO, Inc. Decalite 4200MD

Eagle-Picher Minerals, Inc. CelatomMD

Tableau 2 - Spécifications du filtre

PLD50
PLD70

Surface filtrante en pieds carrés (m2) 30(2,8) 36(3,3) 
Livre (kg) de DE utilisée 6 lbs.(2,7 kg.) 4 lbs.(1,8 kg.)
Débit nominal maximum en gal/min (L/min) 60(227) 70(265) 
Pression de fonctionnment 
maximum en lb/po2 (kPa) 50(345) 50(345) 
Température maximum 
continue de l’eau en °F (°C) 104 °(40 °) 104 °(40 °)

Une livre de DE remplit un boîte à café d’une livre.

FIGURE 2 – Courbe de chute de pression
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FIGURE 1B – Les branchements de tuyauterie
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INSTALLATION 
L’installation du filtre doit être effectuée par du personnel qualifié et compétent.

Assemblage :
• Déballer la pompe ou la pompe et le socle et s’assurer qu’ils n’ont subi aucun dom-

mage pendant le transport.
• Ouvrir le paquet des accessoires.
• Brancher les tuyaux souples avec les adaptateurs et les colliers fournis dans le paquet

des accessoires. Brancher une conduite entre l’écumoire et l’orifice d’aspiration de la
pompe et l’autre conduite entre la sortie du filtre et le raccord d’arrivée de la pompe.

Le support du filtre doit :
• Être solide, de niveau, rigide, ne pas vibrer et assurer un écoulement adéquat.
• Être aussi près que possible de la piscine pour diminuer les pertes de pression dans la

tuyauterie.
• Être protégé contre toute humidité excessive.
• Pouvoir protéger des intempéries et du gel.
• Permettre une ventilation adéquate du moteur pour qu’il ne surchauffe pas.
• Procurer l’espace et l’éclairage suffisants pour un accès facile afin d’entretenir la pompe

et les tuyaux. (Se reporter à la Figure 1, page 4, pour les espaces requis.)
• Être installé de façon que l’orifice d’aspiration de la cuve de la pompe soit toujours plus

bas que le niveau de l’eau de la piscine.

La tuyauterie (Voir la Figure 1B pour les branchements de tuyauterie) :
• Elle doit se conformer aux codes sanitaires et de la plomberie de la municipalité/de la

province.

• Utiliser du ruban téflon, du Plasto-Joint Stik®1 ou du Silastic RTV n° 732® sur tous les 
raccords mâles des tuyaux et sur les raccords en plastique. NE PAS utiliser de pâte
pour raccords filetés sur les tuyaux en plastique, sinon ils se fissureront. Ne pas utiliser
de produits d’étanchéité sur les raccords unions - les assembler à sec et ne les serrer
qu’à la main.

• Supporter la tuyauterie indépendamment pour empêcher toutes contraintes sur le filtre.

• Les raccords limitent le débit; pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le moins 
possible de raccords.

• Pour faciliter l’entretien, utiliser des raccords unions Sta-Rite pour brancher la tuyau-
terie sur les orifices d’arrivée et de sortie du filtre.

• Garder la tuyauterie bien serrée et exempte de fuites : toute fuite de la conduite 
d’aspiration de la pompe peut causer l’emprisonnement d’air dans le réservoir du filtre
ou une perte d’amorçage de la pompe; toute fuite de la conduite de refoulement de la
pompe se remarquera par de l’humidité ou des jets d’eau.

• NOTA : Un serrage excessif risque de fissurer les orifices du filtre.

Robinets :
• Poser des vannes des deux côtés du filtre pour l'isoler afin de faciliter son entretien.

NOTA : Poser le chauffe-eau en aval du filtre. Si le chauffe-eau ne comporte pas un
clapet antiretour, en poser un côté arrivée du chauffe-eau pour empêcher que l’eau
chaude revienne dans le filtre. Les modules filtrants endommagés par une chaleur 
excessive annulent la garantie.

• Un clapet antiretour posé avant l’arrivée du filtre empêchera les contaminants de 
retourner dans la piscine.

Électricité :
• S’ASSURER que la mise à la terre et que la métallisation du filtre correspondent aux

normes du code de l’électricité national et de la municipalité. Tous les câblages, toutes
les mises à la terre et toutes les métallisations de l’équipement connexe doivent 
correspondre aux normes du code de l’électricité national et de la municipalité.

1 Lake Chemical Co., Chicago, IL

NOTA
S’assurer que le filtre et que
toutes les tuyauteries pourront
être vidés pour l’hiver. Voir
«Hivérisation» à la page 9.
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MISE EN SERVICE INITIALE
S’assurer que la pompe est ARRÊTÉE avant de procéder à la mise en ser-

vice.

Ne jamais faire fonctionner ces filtres par des pressions supérieures à 50

lb/po2 (345 kPa).

Pour empêcher d’endommager sérieusement le tissu des éléments,
NE JAMAIS faire fonctionner le filtre à DE sans une précouche de DE!

1. Immobiliser la bague Posi-LokMD en place en la tournant à DROITE jusqu'à ce
qu'elle émette un «déclic» au-delà du verrou de sécurité (voir la Figure 3).
Cesser de la tourner dès qu'elle a émis un déclic au-delà du verrou. La bague
peut sembler légèrement déserrée mais elle se serrera lorsque la pompe sera
mise en marche et lorsque le filtre sera sous pression.

2. Remplir d’eau la cuve de la pompe.

3. Ouvrir le purgeur d’air qui se trouve en haut du filtre.

4. Ouvrir les robinets d’arrêt.

5. Démarrer la pompe pour chasser l’air du système.

6. Lorsqu’un jet continu d’eau sort du purgeur d’air, le refermer.

NOTA : Toute fuite autour de la bague Posi-LokMD indique qu’elle n’est pas 
complètement verrouillée. Dans ce cas, procéder comme suit :

A. Arrêter la pompe, fermer les robinets d’arrêt et ouvrir le purgeur d’air pour 
dissiper la pression du filtre.

B. Déposer le bouchon de vidange et vider toute l’eau du filtre.

C. Appuyer sur le filtre pour bien faire reposer en place la moitié supérieure du
filtre.

D. Tourner la bague Posi-LokMD à droite jusqu’à ce qu’elle se verrouille derrière
le verrou de sécurité (voir la Figure 3).

E. Si la bague était déjà verrouillée, la déposer de la moitié supérieure du filtre.
Inspecter le joint torique et le nettoyer, de même que toutes les surfaces
d’étanchéité. Relubrifier le joint torique.

NOTA : Ne lubrifier le joint torique qu’avec de la graisse à la silicone fournie ou de la
graisse équivalente, étant donné que les autres lubrifiants risquent de faire gonfler le
joint. NE PAS lubrifier la bague Posi-LokMD ou les filets de la moitié inférieure du fil-
tre, sinon la saleté risque de s’accumuler dessus et il sera difficile de les déposer.

7. Pour préparer une précouche de boue liquide, mélanger de la DE et de l’eau.
Utiliser 4 livres de diatomite pour le modèle PLD70 et 6 livres pour le 
modèle PLD50. NE PAS utiliser plus de DE que la quantité recommandée.

NOTA : L’utilisation d’une quantité de DE supérieure à celle recommandée
bouchera le filtre. Utiliser moins que la quantité recommandée formera une 
précouche irrégulière et racourcira la durée de l'élément.

8. Vider lentement la boue liquide dans l’écumoire pour enduire l’élément filtrant
d’une précouche filtrante uniforme.

Après que le filtre fonctionne, relever la pression indiquée par le manomètre et 
l’indiquer dans la Notice d’utilisation pour s’y reporter plus tard.

NOTA : Lorsque le filtre est installé sur une piscine neuve, le démonter après envi-
ron 48 heures de fonctionnement et nettoyer les poussières de plâtre, les débris de 
construction, etc. (Se reporter à «Nettoyage du module» à la page 8).

DÉMONTAGE ET REMONTAGE
DU FILTRE

Pression dangereuse. Avant de démonter le filtre :

1. ARRÊTER LA POMPE.

2. FERMER les robinets d’arrêt.

3. OUVRIR le purgeur d’air et le raccord de purge.

4. ATTENDRE que toute la pression soit dissipée et que toute l’eau se soit vidée du
réservoir du filtre et du système avant de desserrer la bague Posi-LokMD.

Depress Safety Latch
to unscrew Posi-Lok™
Ring. 2151 1195

RELEASE

RELEASE

Figure 4 – Appuyer sur le verrou
de sécurité pour dévisser la
bague Posi-LokMD.

2149 1195

Latch

Tab

Figure 3 – Tourner la bague
Posi-LokMD jusqu’à ce que la
patte se verrouille derrière le
verrou de sécurité.

Pression dangereuse. 
De graves blessures ou
d'importants dommages
matériels peuvent être
causés si le réservoir
éclate.

Dissiper toute la pression
et lire toutes les instruc-
tions avant d'intervenir sur
le filtre.

AVERTISSEMENT

Patte

Verrou
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Démontage :
1. Arrêter la pompe.

2. Fermer les robinets d’arrêt pour empêcher une inondation.

3. Ouvrir le purgeur d’air qui se trouve en haut du réservoir du filtre pour dissiper
toute la pression à l’intérieur du réservoir.

NOTA : S’assurer de se débarrasser de l’eau usée conformément aux décrets
et aux codes de la municipalité.

4. Déposer le bouchon de vidange et vider toute l’eau du réservoir.

5. Déposer la bague Posi-LokMD en procédant comme suit :

a. Pour dégager le verrou de sécurité (qui se trouve sous la bague), le pousser
vers le réservoir. (Voir la Figure 4.)

b. Tenir le verrou dans la position dégagée et tourner la bague À GAUCHE
pour la déposer. S’il est difficile de tourner la bague, taper légèrement
dessus avec une massette à embout en caoutchouc pour vaincre la résis-
tance initiale.

NOTA : Pour séparer les moitiés de réservoir, NE PAS utiliser de tournevis ni 
d’instrument à lame qui risqueraient d’endommager leurs surfaces.

6. Séparer les moitiés supérieure et inférieure du réservoir en se servant des pat-
tes qui se trouvent à la partie inférieure de la bague Posi-LokMD. Introduire les
pattes dans l’encoche du raccord du réservoir et tourner la bague pour désoli-
dariser les moitiés de réservoir. Se reporter aux Figures 5 et 6.

7. Déposer le joint torique de la moitié supérieure du réservoir. L’inspecter à la
recherche de coupures, de fissures, de déformations ou de signes d’usure; le 
remplacer au besoin.

NOTA : Pour éviter toute contrainte sur le module filtrant ou de l’endommager,
le laisser se vider avant de le sortir du réservoir.

VERROU DE SÉCURITÉ (voir la Figure 7)
Le but du verrou de sécurité est de retenir la bague Posi-LokMD en position verrouil-
lée. Si le verrou est endommagé, le remplacer en procédant comme suit :

1. Appuyer sur le petit loquet qui se trouve derrière le verrou de sécurité et chasser
le verrou ou taper dessus pour le sortir de l’encoche en «té» du réservoir (voir la
Figure 7).

2. Agrafer le verrou neuf en position.

NOTA : NE PAS faire fonctionner le filtre si le verrou de sécurité est endom-
magé ou s’il ne retient pas la bague Posi-LokMD en position verrouillée.

Remontage :
1. Inspecter et nettoyer le réservoir, les filets de la bague et la gorge du joint

torique. Selon le besoin, remplacer les pièces endommagées.

2. Installer le filtre en plaçant l’orifice qui se trouve à la partie inférieure de la 
cartouche filtrante par-dessus l’orifice de sortie du réservoir. Pousser fermement
dessus pour rendre étanche.

3. S’assurer que le purgeur d’air qui se trouve en haut du module filtrant est propre
et bien monté.

NOTA : Ne lubrifier le joint torique qu’avec de la graisse à la silicone fournie ou
de la graisse équivalente, étant donné que les autres lubrifiants risquent de faire
gonfler le joint. NE PAS lubrifier la bague Posi-LokMD ou les filets de la moitié 
inférieure du filtre, sinon la saleté risque de s’accumuler dessus et il sera difficile
de les déposer.

4. Installer le joint torique dans la gorge supérieure du réservoir. S’assurer que le
joint torique est propre et pas déformé.

5. Pousser la moitié supérieure du réservoir sur la moitié inférieure pour com-
primer le joint torique.

6. Mettre la bague Posi-LokMD d’équerre sur les filets du réservoir et la tourner À
DROITE jusqu’à ce qu’elle se verrouille derrière le verrou de sécurité.

7. Suivre les instructions figurant à la section «Mise en service initiale» de cette
Notice.
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Figure 5 – Introduire la patte de
la bague dans la fente du corps
de filtre.

Figure 6 – Basculer la bague
d’un côté pour desserrer la moitié
supérieure du réservoir.

Small
Catch

Figure 7 – Verrou de sécurité

Petit
loquet



NETTOYAGE DU MODULE

Risque de brûlures par les produits chimiques. Ne pas essayer de
nettoyer le filtre ni le module filtrant avec de l’acide. Si le filtre doit

être nettoyé à l’acide, demander à un professionnel en piscines compétent de s’en
charger.

Suivre toutes les opérations indiquées à la section «Démontage» de cette Notice.

Le module filtrant doit être déposé et nettoyé lorsque la pression s’élève à plus de
10 lb/po2 (69 kPa) au-dessus de la pression de mise en service. Se reporter égale-
ment à «Quand nettoyer le filtre» ci-contre.

NOTA : Ne pas exposer le module de ce filtre aux rayons du soleil pendant
longtemps.

NOTA : Lorsque l’on désinfecte la pompe avec des nettoyants à base de 
polyhexaméthylène biquanide (PHMB), ne les utiliser que pour nettoyer le module 
filtrant. Lorsque l’on utilise des désinfectants au PHMB, le module filtrant DOIT être
nettoyé plus fréquemment et plus complètement que pour une piscine utilisant du
chlore. Suivre attentivement les instructions du fabricant. L’utilisation d’autres 
nettoyants avec des désinfectants de piscine au PHMB annulera la garantie du filtre.

NOTA : Éviter de laver les débris du filtre dans l’orifice de sortie. Déposer le bou-
chon de vidange et chasser les corps étrangers de l’intérieur du réservoir avant de
déposer le module filtrant.

1. À l’aide d’un tuyau d’arrosage équipé d’un jet à débit doux, enlever autant de
saleté que possible du module filtrant pendant qu’il est encore dans le réservoir.
Attendre que le réservoir se vide complètement.

2. S’assurer que l’intérieur du réservoir est propre. Soulever le module et le laver à
fond avec un tuyau souple en arrosant toute sa surface. Attendre que le module
se vide.

3. Inspecter le module. Au besoin, répéter l’opération de lavage. Si le module fil-
trant est endommagé, le remplacer.

NOTA : Si cette méthode de nettoyage ne permet pas d’enlever tous les dépôts,
se reporter à la section «Instructions de nettoyage spéciales» de cette Notice.

4. Inspecter et nettoyer le purgeur d’air qui se trouve en haut du module.

5. Suivre toutes les opérations indiquées aux sections «Remontage» et «Mise en 
service initiale» de cette Notice.

Instructions de nettoyage spéciales :
Utiliser cette méthode pour éliminer le tartre ou les huiles qui n’ont pas pu être 
enlevés du module lors du nettoyage avec un tuyau d’arrosage. S’assurer d’éliminer
les produits chimiques usagés conformément à tous les codes applicables et aux
décrets d’élimination des déchets. Utiliser un jet à débit doux pour minimiser les pos-
sibilités d’éclaboussures de l’eau.

Risque d’incendie ou d’explosion. Isoler le filtre du système avant de
nettoyer les produits chimiques; bien rincer le filtre et tous les élé-

ments avant de les remettre en service. Si l’on ne peut pas isoler le filtre, déposer le
module filtrant et le nettoyer dans un autre endroit. Suivre les instructions du fabri-
cant du produit 
chimique. Ne pas mélanger les produits chimiques, sauf lorsque ceci est indiqué par
le fabricant. Ne pas permettre aux produits chimiques de nettoyage de se mélanger
avec le chlore, les bromes, les autres produits chimiques ou les dispositifs de distri-
bution de produits chimiques, ni de venir en contact avec ces produits.

1. Éponger ou pulvériser le module conformément aux instructions du fabricant de
produits chimiques.

2. Si le trempage est requis, déposer le module du réservoir du filtre et l’immerger
dans un réservoir séparé. Suivre attentivement les instructions du fabricant du 
nettoyant.

3. Après avoir suivi les instructions du fabricant de produits chimiques, vider et 
rincer complètement le module. Éliminer les produits de nettoyage conformé-
ment aux codes municipaux et aux décrets concernant leur élimination.

4. Rincer l’intérieur du réservoir du filtre. Le vider complètement.

5. Suivre toutes les opérations figurant aux sections «Remontage» et «Mise en
service initiale» de cette Notice.
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Nettoyants spéciaux
recommandés pour les

filtres

Filter CleanseMD, 
Great Lakes Biochemical 

BIOGUARD Strip KwikMD,
BIOGUARD KleenItMD,
Softswim® Filter
Cleaner,**
BIOLABS, Inc.

Filter KleenMD, 
Haviland Products Co.

BAQUA CLEANMD, **
Zeneca, Inc.

** DOIVENT être utilisés
lorsque l’on utilise un dés-
infectant à base de
PHMB.

Quand nettoyer le filtre
Le module filtrant doit normalement être
nettoyé lorsque la pression indiquée par
le manomètre augmente de 10 lb/po2 par
rapport à la pression de démarrage 
(indiquer la pression de démarrage sous
«Renseignements concernant le 
propriétaire» à la page 3).
Dans certaines piscines, des accessoires
comme des fontaines ou des nettoyants
de piscine peuvent être considérable-
ment 
affectés par une diminution normale du
débit, au fur et à mesure que le filtre se
bouche. Dans ce cas, nettoyer le filtre
plus fréquemment (c’est-à-dire, avant
que la pression ait augmenté de 10 lb/po2

par rapport à la pression de démarrage)
de façon à maintenir le débit requis.
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INSPECTION DU SYSTÉME 

Généralités :
Laver l’extérieur du filtre avec un détergent doux et de l’eau. Le rincer avec un tuyau
d’arrosage.

NOTA : NE PAS utiliser de dissolvants pour nettoyer le filtre, car ils risquent 
d’endommager les éléments en plastique du système.

NOTA : Ouvrir le purgeur d’air et chasser tout l’air du filtre chaque fois que l’on ar-
rête la pompe et qu’on la remet en marche.

Inspection hebdomadaire :
1. Enlever tous les débris accumulés dans le panier de l’écumoire de la piscine.

2. Arrêter la pompe; ouvrir le purgeur d’air pour dissiper toute la pression.

3. Déposer le couvercle de la cuve de la pompe et le joint; enlever tous les débris.

4. Vérifier la pompe à la recherche de fuites. En cas de fuites, se reporter à la
Notice d’utilisation de la pompe.

5. Reposer le joint de la cuve et le couvercle. Serrer fermement le couvercle à la
main. NE PAS utiliser de clé pour serrer le couvercle.

6. Redémarrer la pompe. Fermer le purgeur d’air du filtre dès qu’un jet continu
d’eau s’en échappe.

7. Dès que le système fonctionne normalement, vérifier la pression du filtre. Si la
pression du filtre est de 10 lb/po2 (69 kPa) ou supérieure à la pression de mise
en service initiale, le filtre doit être nettoyé. Se reporter à «Nettoyage du mod-
ule» à la page 8.

HIVÉRISATION

Risque d’explosion. Purger le système à l’air comprimé peut aire 
exploser les élements, ce qui risque de causer de graves

blessures, voire la mort pour toute personne se tenant à proximité. N’utiliser qu’une
basse pression (inférieure à 6 lb/po2), un souffleur à volume élevé pour chasser l’aire
de la pompe, du filtre et des tuyauteries.

NOTA : Protéger le filtre du gel. Laisser geler le filtre l’endommagera et annulera la
garantie.

1. Nettoyer le filtre conformément aux instructions (se reporter aux pages 7 et 8)
avant de le préparer pour l’hiver.

2. Arrêter la pompe.

3. Ouvrir le purgeur d’air; ouvrir tous les robinets du système.

4. Déposer les bouchons de vidange de la cuve de la pompe, de la pompe et du 
filtre.

5. Vider toutes les tuyauteries du système.

A. Vider le systéme par gravité aussi loin que possible.

B. Protéger les zones qui reteinnent l’eau avec un antigel au propylène glycol
non toxique («antigel pour véhicules de loisir»).

6. Desserrer tous les écrous de raccordement de la tuyauterie (le cas échéant)
pour vider toute l’eau du filtre. Laisser ces écrous de raccordement de la tuyau-
terie desserrés jusqu’à ce que l’on soit prêt à remettre le système en service.

7. Démonter le filtre (se reportant aux instructions figurant sous «Démontage du 
filtre» aux pages 6 et 7). Déposer le module filtrant et l’entreposer dans un en-
droit sec et chauffé.

8. Si le filtre est équipé d’un clapet antiretour à ressort interne en option (à la sortie
du réservoir), l’ouvrir manuellement pour permettre à toute l’eau emprisonnée
dans le réservoir de se vider.

9. Couvrir le filtre avec une feuille de plastique ou une bâche pour empêcher que
l’eau pénètre dedans et qu’elle gèle.

NOTA
Il n’est pas possible de vider la tuyauterie
de sortie du filtre par le trou de vidange du
filtre. S’assurer que la tuyauterie de sortie
est munie d’un bouchon de vidange 
séparé pour l’hiver.
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1. Fonctionnement de courte durée :

NOTA : La durée de fonctionnement varie avec chaque 
installation et entre les différentes régions du pays. Les
causes et remèdes suivants se rapportent à des durées
de fonctionnement plus courtes que la normale dans la ré-
gion où le filtre est installé.

A. Valeur résiduelle de chlore trop basse; maintenir une
valeur résiduelle adéquate (consulter un professionnel
en piscines pour les recommandations).

B. Débit trop élevé; limiter le débit à la capacité 
nominale du filtre (se reporter à la plaque 
d’instructions collée sur le filtre ou à Spécifications 
à la page 4).

C. Filtre trop petit; poser un deuxième filtre.

D. Précouche insuffisante ou inadéquate; se reporter aux
instructions de la précouche (à la page 6).

E. Le module filtrant est sale ou bouché; bien nettoyer le
filtre (voir le n° 4 «Tissu de module filtrant» et
«Nettoyage du module» à la page 8).

F. Trop de DE; voir si le module filtrant n’est pas bouché.

G. L’eau est chimiquement déséquilibrée; consulter un
professionnel en piscines.

F. Algues dans la piscine. Ajouter une forte dose de
chlore ou d’algicide, selon les recommandations du
fabricant de la piscine.

2. Peu de débit/pression élevée :

A. Les éléments sont bouchés; bien nettoyer le filtre (se
reporter à la page 8).

B. Le tuyau est bouché en aval du filtre; éliminer 
l’obstruction.

C. Tuyauterie trop petite; utiliser des tuyaux de plus gros
diamètre (consulter le dépositaire pour le diamètre à
utiliser).

D. Surface filtrante trop petite; poser un deuxième filtre
(consulter le dépositaire pour les recommandations).

E. Orifice de sortie du clapet obstrué (le cas échéant);
éliminer l’obstruction pour permettre au clapet de 
s’ouvrir.

3. Peu de débit/pression basse :

A. Pompe trop petite; consulter le dépositaire pour les
recommandations.

B. Pompe ou cuve de la pompe bouchées par les
cheveux et la charpie; bien les nettoyer.

4. Tissu du module filtrant :

NOTA: Le matériau filtrant plissé peut sembler être terni après
l'utilisation. Toutefois, tant que la diatomite adhère au tissu
plissé, le filtre fonctionne adéquatement.

A. Précouche insuffisante; se reporter aux instructions de
la précouche (à la page 6).

B. Nettoyage insuffisant; suivre attentivement les 

instructions de nettoyage et bien nettoyer (se reporter 
à la page 8).

C. L’eau est chimiquement déséquilibrée; consulter un
professionnel en piscines.

D. Quantité d’air excessive dans le filtre. Purger l’air du
réservoir et voir s’il n’y a pas de prises d’air dans la
conduite d’aspiration de la pompe. Nettoyer le filtre de
purge d'air du module avec un tuyau d'arrosage et une
lance à débit d'eau doux.

E. Le filtre est trop petit. Poser un deuxième filtre.

F. L’eau de la piscine contient du fer. Se reporter à
«Instructions de nettoyage spéciales» à la page 8.

G. Algues dans la piscine. Ajouter une forte dose de
chlore ou d'algicide, selon les recommandations du
fabricant de la piscine.

H. Utilisation de mauvais produits chimiques avec des
désinfectants au PHMB. Remplacer le module filtrant.

I. Précouche de diatomite insuffisante. Pour une 
précouche adéquate, le filtre doit contenir 6 livres 
(2,7 kilo) de diatomite. 

5. L’eau de la piscine n’est pas propre :

A. La dose de chlore n’est pas suffisante; maintenir une
valeur résiduelle adéquate (consulter un professionnel
en piscines pour les recommandations).

B. Le module filtrant cassé laisse passer la DE dans la
piscine; remplacer le module défectueux.

C. Précouche insuffisante ou inadéquate; suivre les 
instructions d’application de la précouche et utiliser la
quantité de DE recommandée (se reporter à la page
6).

D. Renouvellement inadéquat de l’eau; consulter le 
dépositaire our vérifier si la dimension de l’équipment
est suffisante en fonction de la piscine.

E. La pompe est trop puissante et pompe trop. Réduire
son débit.

F. Le filtre est posé à l’envers. Le poser correctement.

G. L’eau de la piscine contient du fer. Se reporter à
«Instructions de nettoyage spéciales» à la page 8.

H. Utilisation importante ou inadéquate de tablettes de
chlore en poudre contenant un liant. Se reporter à
«Instructions de nettoyage spéciales» à la page 8.

I. Algues dans la piscine. Ajouter une forte dose de
chlore ou d’algicide, selon les recommandations du
fabricant de la piscine.

6. Les accessoires de la piscine cessent de fonctionner :

A. Nettoyer le filtre et observer le rendement des 
accessoires.

B. Si les accessoires fonctionnent mieux après que le 
filtre a été nettoyé, nettoyer le filtre plus fréquemment
(c’est-à-dire, le nettoyer avant que la pression ait 
augmenté de moins de 10 lb/po2 par rapport à la 
pression de démarrage).

GUIDE DE DIAGNOSTIC DES PANNE
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OUTLETOUTLET

RELEASERELEASE

Base rotated 90 to show
check valves installed. 

1

2

3

4

5

6

7
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10

13

14
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12

Numéros
Réf. Désignation Qté de pièce

1 Bague Posi-LokMD* 1 27001-0050B
2 Purgeur d’air 1 25010-0200
3 Moitié supérieure

du réservoir* 1 27001-0020S
4 Joint torique du réservoir 1 27001-0061S
5 Moitié inférieure du réservoir 1 27001-0009S
6 Verrou de sécurité

de la bague 1 27001-0051
7 Bouchon de 1 1/2 pouce 

NPT y/c joint torique 1 27001-0017S
8 Raccord adaptateur 1 24900-0510
9 Réducteur de tuyau de

2 po x 1 1/2 po** 2 U78-820P
10 Manomètre***  1 15060-0000T
11 Purgeur d’air 1 24800-0122
12 Module filtrant (PLD50) 1 27002-0030S
12 Module filtrant (PLD70) 1 27002-0036S
13 Clapet fléchissant 1 27001-0011
14 Clapet antiretour à ressort** 1 27001-0130S
• Socle de la plate-forme§ 1 –
• Ensemble des accessoires 1 27001-0140
• Autocollant du logo 1 27001-0041
• Autocollant d’avertissement 1 27001-0042
• Autocollant des instructions

de fonctionnement 1 27003-0043
• Autocollant de la plaque

signalétique (PLD50) 1 27003-0045
• Autocollant de la plaque

signalétique (PLD70) 1 27003-0048
• Autocollant d’aspiration 1 32165-4010
• Notice d’utilisation 1 S339
• Ruban en téflon***  1 U97-58
• Graisse pour joint torique*** 1 34725-0013

• Pièces non illustrées.
* Comprend tous les autocollants et toutes les

étiquettes.
** Équipement en option. 
*** Expédiés dans le paquet des accessoires.
§ Livré(s) qu’avec l’achat d’un système complet.

PIÈCES DE RECHANGE

Socle tourné à 90°
pour montrer le clapet an-
tiretour posé.
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INSTALACIÓN 
La instalación del filtro debe hacerse sólo por personal calificado y autorizado.

Ensamblaje
• Desempaque la bomba o la bomba y la base y verifique que no hayan averías debido al

transporte.
• Abra el paquete de accesorios
• Instale las mangueras con los adaptadores y las abrazaderas que se suministran en el

paquete de accesorios.  Haga correr una línea desde el espumador a la abertura de as-
piración de la bomba y la otra línea desde la salida del filtro al accesorio de admisión
de la alberca.

El montaje del filtro debe:
• Ser sólido, nivelado, rígido, sin vibraciones, y debe proporcionar un desagüe adecuado.
• Estar tan cerca de la alberca como sea posible para reducir la pérdida de presión de-

bido a la fricción de la tubería.
• Estar protegido contra un exceso de humedad.
• Proporcionar protección contra la intemperie y el congelamiento.
• Proprocionar una ventilación adecuada para evitar que el motor se recaliente.
• Proporcionar espacio e iluminación para tener acceso fácil cuando se requiera reparar

la bomba y las tuberías (ver figura 1, página 4, para los requerimientos de espacio).
• Estar instalado con la admisión de aspiración del sifón debajo del nivel de agua de la

alberca en todo momento (para permitir que la bomba cebe).

Tubería (Ver Figura 1B para las conexioines del tubería):
• La tubería debe cumplir con las normas de plomería y sanitarias locales y estatales.

• Use cinta de teflón, Plasto-Joint Stik®1 o Silastic RTV #732® en todas las conexiones
macho de los tubos y accesorios de plástico. NO usar compuesto para tubos en tubos
de plástico, ya que los tubos se pueden cuartear. No usar sellador en las uniones -
seque las uniones antes de armarlas y apriételas a mano.

• Soporte la tubería independientemente para prevenir deformaciones en el filtro.

• Los accesorios restringen el flujo; para obtener máxima eficiencia, use el menor
número posible de accesorios.

• Para facilitar los trabajos de mantenimiento, use acoplamientos Sta-Rite para conectar
la tubería en los puertos de entrada y salida del filtro.

• Mantenga la tubería apretada y sin fugas: las fugas en la línea de succión de la
bomba pueden ocasionar que el aire quede atrapado en el tanque del filtro o pérdida
de cebado en la bomba; las fugas en la línea de descarga de la bomba pueden mani-
festarse como humedad o chorros de agua.

• AVISO: Si aprieta en exceso la tubería los puertos del filtro se pueden romper.

Válvulas:
• Instale las válvulas de ambos lados del filtro para aislar el filtro y facilitar el servicio de

mantenimiento.

AVISO: Instale la calefacción adelante del filtro. Si la calefacción no tiene válvula
check, instale una en la entrada de la calefacción para evitar que el agua caliente se
regrese al filtro. Los módulos del filtro que se dañen por calentamiento excesivo invali-
darán la garantía.

• Una válvula check instalada adelante la entrada del filtro evitará que los contami-
nantes regresen a la piscina.

Conexiones eléctricas:
• ASEGÚRESE que todas las conexiones (incluyendo conexiones a tierra) cumplan con

las normas locales y las normas del National Electrical Code (Código Nacional de
Normas de Electricidad). Todo el cableado y conexiones de equipos adicionales,
deben cumplir con las normas locales y las normas del National Electrical Code.

1 Lake Chemical Co., Chicago, IL

AVISO
Asegúrese que el filtro y toda la 
tubería puedan ser drenados para
la preparación para el invierno. Ver
“Preparación para el Invierno”,
Página 9.
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Riesgo de ahogo y caídas.
Coloque el aparato lo 
suficientemente legjos de 
la piscina para que los 
niños no se puedan trepar 
y caer dentro de la piscina.

No permita que los niños se
paren o jueguen sobre el filtro
o la bomba.

ADVERTENCIA
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ARRANQUE INICIAL
Antes de iniciar el procedimiento de arranque, revise que la bomba esté 

apagada.

Bajo ninguna circunstancia opere estos filtros a más de 50 libras/pulgada2

(345 kPa).

Para prevenir daños severos a la tela del elemento, ¡NUNCA
opere su filtro DE sin una precapa de DE!
1. Trabe el Aro Posi-Lok™ firmemente en su lugar haciéndolo EN DIRECCIÓN DE

LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que haga “clic” después del pasador de seguri-
dad (ver Figura 3). Deje de girar tan pronto como se escuche el “clic” después
del pasador. Es posible que el aro parezca estar un poco flojo, pero quedará
apretado cuando se encienda la bomba y el filtro quede bajo presión. 

2. Llene de agua el colector de agua de la bomba.

3. Abra la válvula de alivio que está arriba del filtro.

4. Abra las válvulas aisladoras.

5. Encienda la bomba para purgar el aire del sistema.

6. Cierre la válvula de alivio cuando el flujo de agua que sale de esta válvula sea
uniforme.

AVISO: Las fugas alrededor del aro Posi-Lok™ se pueden deber a que el aro
no está completamente asegurado. En este caso, proceda de la siguiente
forma:

A. Apague la bomba, cierre las válvulas aisladoras, y abra la válvula de alivio
para liberar la presión atrapada en el interior del filtro.

B. Quite el tapón de drenado y drene toda el agua contenida en el filtro.
C. Empuje hacia abajo la parte superior del filtro para ajustar completamente el

casco superior del tanque.
D. Gire el Posi-Lok™ hacia la derecha hasta que quede asegurado detrás del

pestillo de seguridad (ver Figura 3).
E. Si el aro ya estaba asegurado, quite el aro y el casco superior del tanque.

Inspeccione y limpie el anillo-O y todas las superficies de sellado. Vuelva a
lubricar el anillo-O.

AVISO: Lubrique el anillo-O solamente con la grasa de silicón incluida o con otra
grasa equivalente, ya que otros lubricantes pueden ocasionar que el anillo se
hinche. NO lubrique el aro Posi-Lok™ ni la rosca del casco inferior del tanque, ya
que puede ocasionar la acumulación de polvo y dificultar su limpieza.

7. Para operar la pasta de la precapa, mezcle diatomita (DE) con agua. Use 4 li-
bras de DE para el Modelo PLD70; use 6 libras de DE para el Modelo PLD50.
NO use más DE de la recomendada.

AVISO: Si usa más de la DE recomendada, el filtro se obstruirá. Si se usa
menos 
de la cantidad recomendada se obtendrá una precapa que no será uniforme y 
acortará la vida útil del elemento.

8. Vacíe lentamente la pasta en la espumadera para formar la precapa en el 
elemento del filtro y obtener una precapa filtrante uniforme.

Una vez que el filtro está funcionando, registre la lectura del manómetro en el man-
ual del propietario para referencia futura.

AVISO: Si instala el filtro en una piscina nueva, después de aproximadamente 48
horas de operación desarme el filtro y elimine los desechos de yeso, partículas de
polvo y suciedad, etc. (ver “Procedimiento para limpiar el Módulo”, Página 8).

PROCEDIMIENTO PARA
DESARMAR/ARMAR EL FILTRO

¡Presión peligrosa! Antes de desarmar el filtro:

1. APAGUE LA BOMBA.

2. CIERRE las válvulas aisladoras.

3. ABRA la válvula de alivio y drene el accesorio.

4. Antes de aflojar el aro Posi-Lok™, ESPERE a que se libere toda la presión y se
drene toda el agua del tanque y del sistema.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Depress Safety Latch
to unscrew Posi-Lok™
Ring 2151 1195

RELEASE

RELEASE

Figura 4 - Oprima el pestillo de
seguridad para desatornillar el
Aro Posi-Lok™.
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Latch

Tab

Figura 3 - Gire el Aro Posi-
Lok™ hasta que la placa quede 
asegurada detrás del pestillo 
de seguridad.

ADVERTENCIA

Presión peligrosa. 

El tanque puede explotar

y ocasionar lesiones 

severas o daños graves 

a la propiedad.

Libere toda la presión y 
lea las instrucciones 
antes trabajar en el filtro.

Placa

Pestillo
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Desarmado:
1. Apague la bomba.

2. Cierre las válvulas aisladoras para evitar inundación.

3. Abra la válvula de alivio que está arriba del filtro para liberar toda la presión 
atrapada en el interior del tanque.

AVISO: Asegúrese que las aguas residuales se desechen de conformidad con
las normas y reglamentos locales.

4. Quite el tapón de drenado y drene toda el agua del tanque.

5. Quite el aro Posi-Lok™ de la siguiente forma:

a. Oprima el pestillo de seguridad (debajo del aro) para liberarlo, ver Figura 4.

b. Sujete el pestillo en posición liberada y gire el aro hacia la IZQUIERDA para
quitarlo. Si se le dificulta girar el aro, golpéelo suavemente con un mazo de
goma para eliminar la resistencia inicial.

AVISO: Para separar el casco del tanque, NO usar desarmadores ni instrumentos
planos que puedan dañar la superficie del casco.

6. Use las placas localizadas en la parte inferior del aro Posi-Lok™ para separar
las mitades inferior y superior del casco del tanque: introduzca una placa en la
ranura localizada en la unión del tanque y gire el aro para separar las mitades
del tanque. Ver Figuras 5 y 6.

7. Quite el anillo-O del casco superior del tanque. Revise que no tenga cortaduras,
cuarteaduras, deformaciones o señales de agua; reemplace en caso necesario.

AVISO: Para evitar lesiones o daños, permita que el módulo del filtro se drene
antes de levantarlo del tanque.

PESTILLO DE SEGURIDAD (Ver Figura 7)
El propósito del pestillo de seguridad es mantener el aro Posi-Lok™ debidamente 
asegurado. Si el pestillo está dañado, reemplácelo de la siguiente forma:

1. Oprima la aldabita ubicada en el interior del pestillo de seguridad y oprima o
golpee el pestillo para sacarlo de la ranura “T” del tanque (ver Figura 7).

2. Embone el pestillo nuevo en su sitio.

AVISO: NO operar el filtro si el pestillo de seguridad está dañado, ya que el aro
Posi-Lok™ no estará debidamente asegurado en su sitio.

Armado:
1. Inspeccione y limpie el tanque, la rosca del aro y la ranura del anillo-O.

Reemplace las partes dañadas según se requiera.

2. Instale el filtro colocando el orificio en el fondo del cartucho del filtro sobre el 
orificio de salida del tanque. Empuje hacia abajo con firmeza para cerrar 
herméticamente.

3. Revise que el tubo de purga ubicado en la parte superior del módulo esté limpio
y debidamente montado.

AVISO:  Lubrique el anillo-O solamente con la grasa de silicón incluida o con
otra grasa equivalente, ya que otros lubricantes pueden ocasionar que el anillo
se hinche. NO lubrique el aro Posi-Lok™ ni la rosca del casco inferior del
tanque, ya que puede ocasionar la acumulación de polvo y dificultar su
limpieza.

4. Instale el aro tórico en la ranura para el aro tórico del armazón superior del
tanque. Asegúrese que el anillo-O esté limpio y que no esté torcido.

5. Empuje  el  casco superior del tanque hacia el casco inferior para comprimir el
anillo-O.

6. Coloque el aro Posi-Lok™ firmemente sobre la rosca del casco del tanque y
gírelo hacia la DERECHA hasta que quede asegurado detrás del pestillo de se-
guridad.

7. Siga las instrucciones de la Sección “Arranque Inicial” de este manual.

2152 1195

Figura 5 - Introduzca la placa del
aro en la ranura del cuerpo del
filtro.

Figura 6 - Gire el aro hacia un
lado para zafar la mitad superior
del tanque.

Small
Catch

Figura 7 - Pestillo de Seguridad

Aldabita
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